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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Murdw

ul. Dworcowa 2
46-030 MUROW

Obiekt: sala sportowa

Adres przylaczanego obiektu:  ul Lipowa
46-030 Zagwizdzie

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-01-29,

Qdpowiadajac na wniosek z dnia 2016-01-29, informujemy, Ze zapewniamy przytaczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe):

Przylacze 1: 28,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: slup 106 linii napowietrzenj 0,4kV zasilany ze stacji Zagwizdzie 2 obw.
Lipowa.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1 Zakres prac zwigzany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez TAURON
Dystrybucja S.A.:

a) w zakresie przylgcza: od stupa 106 wykonaé przylacze kablowe YAKXS 4x120 zakonczone
szafkg zigczowo-pomiarowa ZK2b-1P w granicy dzialek 612/4, 614/3 i drogi,

b) w zakresie sieci: nie wymaga naktadow,

3.2 W zakresie przylaczanych urzadzefi -instalacji, do wykonania przez Wnioskodawce:

a) zasilanie obiektu wykonaé odpowiednig linig zasilajgcg od migjsca rozgraniczenia
wiasnosci,

b) wykonaé wlasnym kosztem i staraniem instalacje elektryczng w obiekcie i zasilajgca obiekt
od migjsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgecymi przepisami i
normami oraz wymaganiami Przedsiebiorstwa Energetycznego,

c) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny - trase linii zasilajgcej i w.l.z.-tu uzgodnic
z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskac pozwolenie na jej budowe-zgloszenie
wydane przez wlasciwy urzad terenowy.

- e ki 28 g
MIP: 611020 28 60 REGON: 2301759216 U, ML

Kapital zakizdowy (wptacony): 511.925.759,22 24

TALIROMN Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmicsera
ul. Jasnogbrska 11 ¥ Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestiu Sgdowepn
31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

e



Iv.
. Instaiacije  przylaczanego obiektu od migjsca  rozgraniczenia  wlasnosci urzadzen

- N

. Ukdad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kv

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) ‘miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
¢} lokalizacja: w zestawie z{aczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopierr skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie; TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw;

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dia przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia,

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacije dodatkowe

elektroenergetycznych Whnioskodawea winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do sieci

rozdzielczej:

a. zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze | ZI" dostepnym na stronie
internetowej www. tauron-dystrybucia.pl | ktory w czesci dotyczacej zliozenia oswiadczenia o}
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia,

b. odpis technicznych warunkow przylaczenia ( kserokopia ),

C. uzgodniony przez Wydziat Przylgczen Opole schemat jednokreskowy,

Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zakiocen o poziomie WyZszym niz dopuszczaline, okresione w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r,
wsprawie  szczegdlowych  warunkow funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylagczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentaciji techniczno-prawnej.

Dane do projektowania: S-100kVA: lb-100A; Linia AsXSn 4x70 L=34,3m: AL. 4x70 L=206,3m
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7.

8.

8.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy 2zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne]
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, Ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Wnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wilasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z poZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12 Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzanh technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Przygotowat: Pilot Michal
Grupa: O03R04

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;

www. lauron-dystrybucia. pt
Pefnomocnik

TAURON

Adres do korespondencii:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai Opole / Wydziat Przylgczen

45-047 Opole, ul. Warynskiego 1

Zatgczniki:
Zafl. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

K/o:
1x OMP
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. TAURON Dystrybucja S.A.
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ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opale
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Opole, dn. 2016-06-03 Ty Mg, Gmina Muréw
Nr warunkéw: WP/007302/2016/003R04  P¥I¢to dujg ’005 i ul. Dworcowa 2
TD/1005772013 N 46-030 MUROW
F...
AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
nr WP/007302/2016/003R04 z dnia 2016-02-18

Whioskodawca: 1006451452

Gmina Muréw

ul. Dworcowa 2 .

46-030 MUROW t :
Obiekt: sala sportowa

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Lipowa 68, dz. 612/4 i 614/3

46-030 Murow

Z dniem 2016-06-03 ulega zmianie tre$¢ warunkow przylaczenia dla obiektu pn.: sala sportowa zlokalizowana
w miejscowosci Zagwizdzie, TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu informuje, ze zapewniamy
przylgczenie do sieci OSD i dostawe energii elektryczne;.

Dotychczasowy zapis warunkéw przylaczenia nr WP/007237/2016/003R04 z dnia 2016-02-17 o tresci:
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia

przecigzeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym w kierunku instatacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodbw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

3 Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1 Zakres prac zwigzany z przytaczaniem oblektu do sieci do wykonania przez TAURON
Dystrybucja S.A.:

a) w zakresie przylacza: od stupa 106 wykona¢ przylacze kablowe YAKXS 4x120 zakoriczone szafkg
zigczowo-pomiarowa ZK2b-1P w granicy dziatek 612/4, 614/3 i drogi,

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy. 50 A,

b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
otrzymuje nastepujace brzmienie:

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe przewoddw od roztacznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przektadnikami pradowymi w zestawie zigczowo —
pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
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b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
przewodow od rozigcznika bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przektadnikami pradowymi
w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3 Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1 Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez TAURON
Dystrybucja S.A.:
b} w zakresie przylacza: od stupa 1086 wykonac przylacze kablowe YAKXS 4x120 zakoriczone
zestawem pomiarowym 1PP w granicy dziatek 612/4, 614/3 i drogi,

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 KV:

a) rodzaj ukladu: polposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 125 A,

b) rodzaj: wkiadka topikowa,

¢) lokalizacja: w zestawie pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

Pozostale zapisy warunkow WP/007302/2016/003R04 z dnia 2016-02-18 pozostajg bez zmian.
Niniejsza aktualizacja warunkéw przylgczenia stanowi zalgcznik do warunkéw  przylaczenia
WP/007302/2016/003R04 z dnia 2016-02-18.

Niniejsza aktualizacja warunkéw przylgczenia nie zmienia terminu waznosci warunkéw przylgczenia
WP/007302/2016/003R04 z dnia 2016-02-18.

Kopia: RDE3/4
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