Obieg nr 2
ciepto technologiczne
Q=135,0kW

Obieg nr 1
centralne ogrzewanie
Q=40,0kW

2 DN32

odpowietrzajqcea

Stacjauzdatniania wody

sygnaly sterujqce

Gmina Murdéw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw
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Nazwa, wielkosé llosé | Typ Producent
Kociot statopalny Q=100KW ze zbiornikiem na pellet " "
1 1000L + automatyka 2 MAXPELLGL100 | Heiztechnik
2 | Zawor mieszajgcy temperaturowy 2 ATV353 Afriso
3 | Pompa obiegu kottowego 2 Magna 25-120 Grundfoss
4 | Otwarte naczynie wzbiorcze V=60L 1 dowolny dowolny
5 Separator powietrza 1 Flamcovent 100F | Flamco
6 | Zabezpieczenie przed niskim stanem wody na kotle 1 933 Syr
7 | Filttoodmunik 1 |fmeocean | Fameo
8 | Sprzegto hydrauliczne 1 ASHP100/300 Aulin
9 | Rozdzielacz DN150 3 obiegi 2 dowolny dowolny
Zawor mieszajgcy 3-drogowy KVS 12,5 DN32 z RGA 316 + TA .
10 . 1 TaHydronics
M.oé:_x_mu_.: G=0,5m%h V\_OMmN 25. z > O —I_ C m > B —U m O r— m _A |_|
ompa obiegu przygotowania c.w.u. G=0,5m Ipha - . . . ..
1 | H=20kPa T | 0m80 Grundfos Biuro Architektury i Konstrukcji
12 | Pompa obiegu grzejnikowego G=1,7m%h H=40kPa 1 Alpha2 25-80/130 | Grundfos
Pompa obiegu ciepta technologicznego G=6,3m¥%h ALPHA3 32-
© |H=zea | a0 o . SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
14 | Plytowy wymiennik ciepta 1 XB61L-SB-1-36 | Darfoss Le gen da:
=i 3) N P Tee
15 Nmm:%_w_uom_u_mmc ciepla technologicznego G=6,3m¥h 1 M_m\m_vm_%w 32 Grundfos _U—‘O_Q_A._.QD._. magr inz. Oskar <<O_3< _UOQU_m.
16 | Naczynie wzbiorcze V=35L 1 NG35 6bar Reflex inst. c.0. zasilanie C—O—.O_U_l\._ Oam\_uz\/\ow\._ 4
17 | Zawér bezpi fistwe bi CT. 1 1915 %" sr | !  m——————————— inst. c.o. Uosaﬁ . . oo
awor bezpieczensiiia na oblegu v - . mgr inz. Alfred Matuszek Podpis:
18 | Zawor bezpieczenstwa na wodzie zimnej 6bar 1 2115 %" Syr inst. wody zimnej MUﬁQﬁ\QNQ_QO«\ . uor w._ m\am
19 | Naczynie wzbiorcze na wodzie zimnej V=60I 1 Refix DD33 Reflex . . ., _O :
inst. woda zimna do uzdatnienia — —
20 | Filtr z ptukaniem wstecznym 1 F76S 3/4" Honeywell . . . L Obiekt: . B B Stadium:
o s . Gosmo water inst. instalacjo c.t. zasialnie Zmiana pozwolenia nr 309/2016 z dnia 10.05.2016 1. PBZ |.S.
acja uzdatniania wody 1 tandard 15 Cosmo X . . .
sencard®™ | || cecemmmmmeeeo inst. instalacjo c.t. powrdt
22 | Wodomierz na cele kotlowni 1 JS 4-02 Powogaz inst. podmi X " Adres: Data: Skala:
23 | Zawor antyskazeniowy typ BA DN20 1 |BABMDN20 Socla NS podmieszania powrotu 46-030 NQ@émMQNmm\ ul. EUO<<Q 68, dz. nr m_m\?ai\w Marzec
inst. kanalizacji sanit. grawitacyjnej 2017 ===
24 | Podgrzewacz c.w.u. V=500L 1 SGWS 500 Galmet inst. kanalizaci it cisnienionei
nst. kanalizacji sanit. cisSnieniowe . .
25 | Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. G=0,2m%h H=10kPa 2 |StratosZ25/1-8 |Wilo , zacyi Sanit. cisnieniowe) Inwestor: Numer rysunku:
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